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FORMULARIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE CONEXION

Ndmero de la SC: 5137615
Identificacion de Ia Solicitud de Conexién Fecha de Recepcidn de la SC 16-08-2017
Numero de Cliente: 1467082

Identificacion del Propietario:

Persona natural o Nombre: César Rios Brand
representante legal |R.U.N. 7.696.389-4
Persona juridica (si | Nombre:

corresponde) R.UT.

Datos de Contacto para Consultas a la Empresa Distribuidora:

Nombre: Nasslo Osses
E-mail: nosses@cgedistribucion.cl
Teléfono:

Respuesta a la Solicitud de Conexidn

Ubicacidn geografica del punto de conexién: Calle Cuevas 0455, Rancagua

Propiedad del empalme: x Cliente __ Empresa Propiedad del medidor: _x_Cliente __ Empresa

Capacidad Instalada Permitida asciende a (1): ‘ 22,2 [kw]

Se autoriza la conexidn del equipamiento de generacidn especificado en la solicitud de
conexion, para una capacidad instalada de 30 [kW], bajo las siguientes condiciones:

éSe requieren obras adicionales en la red de la empresa distribuidora? Si No x
éSe requiere modificacion al empalme? Si No x
éSe requiere entregar la manifestacion de conformidad? (2) Si x No

Documentos Adjuntos:

v Modelo de contrato de conexion
v

Anexo costos de conexion

Informacidén Adicional:

»El modelo de contrato en formato digital y editable puede ser descargado desde la siguiente direccion electrénica:

> Se recuerda que, en conformidad con el articulo 18 del Reglamento de la Ley 20.571, para la conexién definitiva del
equipamiento de generacion a la red, el contrato de conexién debera estar firmado por quien figure en el Certificado de Dominio
Vigente como propietario del inmueble donde se instald el Equipamiento de generacion, quien lo represente debidamente.

FECHA DE ENVIO: 25 de agosto de 2017 TIMBRE DISTRIBUIDORA

Y
Formulario para Respuesta a la Solicitud de Conexién Versidn 2/2017




Pdgina 2 de 2

Anexo al Formulario de Respuesta a Solicitud de Conexidn

NUmero de la SC: 5137615
Identificacion de la Solicitud de Conexién Fecha de Recepcién de la SC 16-08-2017
Numero de Cliente: 1467082
éSe requiere supervisar la conexién? Six No__
Precio de la supervision (segln tarifario): Ver tarifario (1)
éSe puede reprogramar el medidor existente? Si  Nox
Precio de la reprogramacién del medidor existente (segun tarifario):
éSe debe cambiar el medidor existente? Six No__

Precio del cambio del medidor existente (no incluye equipo de medida): Ver tarifario (1)
Nota: El medidor puede ser provisto por la empresa distribuidora o por el Usuario o Cliente Final, a eleccion de este dltimo.

En caso de requerirse obras adicionales en la red de la empresa distribuidora:
Valorizacién de las obras adicionales ($ con IVA):
Plazo para la ejecucién de las obras adicionales (dias corridos):

En caso de requerirse adecuaciones al empalme (excluyendo el cambio o reprogramacién del medidor):
Valorizacion de las adecuaciones del empalme ($ con IVA):
Plazo para la ejecucién de las adecuaciones del empalme (dias corridos):

Especificaciones y valorizacion de las obras adicionales y/o adecuaciones:

Nota: En concordancia con el articulo 25 del Reglamento de la Ley, la valorizacidn debera realizarse considerando el procedimiento
de determinacion del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones de distribucién, fijados por la Superintendencia

Luego de estudios, no se requieren obras adicionales ni adecuaciones en la red de distribucién.

Otros:
Tarifario Generacion Residencial
(1) http://www.cgedistribucion.cl/informacion—comercia!/tarifas-y—procesos-tarifarios/tarifas—generacion-
residencial/

FECHA: 25 de agosto de 2017 TIMBRE DISTRIBUIDORA ]

Nota (1) En los siguientes casos no se requiere informar la Capacidad Instalada Permitida (CIP) y el plazo méximo para la respuesta a
la Solicitud de Conexién corresponde a 5 dias habiles:

i) Sise efectud anteriormente la Solicitud de Informacidn y la Capacidad Instalada del Equipamiento de Generacién sea menor a la

capacidad del empalme y menor a la Capacidad Instalada Permitida.

ii) Siel equipamiento de generacidn (EG) fuera del tipo Fotovoltaico y cumpliera con las siguientes condiciones:

- Capacidad instalada igual o inferior a 10 kW y que se conectar3 a la red de distribucién de baja tensién.

- Capacidades instaladas conectadas o en proceso de conexidn inferior al 10% de la potencia del transformador.
Se informa que, en conformidad con el articulo 12 del Reglamento de la Ley 20.571, la Capacidad Instalada del EG puede ser ajustada
a un valor distinto al consignado en fa Solicitud de Conexidn con la finalidad de, por ejemplo, evitar obras adicionales o modificaciones
al empalme.
Nota (2) No se requiere manifestar conformidad cuando la Capacidad Instalada del Equipamiento de Generacién (EG) no supera el
40% de la Capacidad Instalada Permitida (CIP) o cuando el EG cumple con las caracteristicas sefialadas en el articulo segundo transitorio
del decreto supremo 103, de 2016, del Ministerio de Energia.

Para mds informacicn de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energigsrenovables seccidn Ley de Generacién Distribuida
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